ZALACZNIK Nr.#». DO UMOWY

Zakres i harmonogram obowigzkowych przegladéw i serwiséw dokonywanych w czasie trwania gwarancji

Przeglady i serwisy instalacji i urzadzen po stronie Wynajmujacego (2ZZK)*

do dnia

rzadziej nizco 5

21.04.2025

lat

Okres gwarancji| Czgstotliwo$é Podmiot
L.p. Rodzaj urzgdzenia Producent/ udzielanej przez przeglads Termin plta.rujszego C éci i ob 2kl do w i wykonujacy
Wykonawca * ¥ q y c
producenta serwisowych ¥ v przeglad serwisowy|
1. Instalacje sanitarne
Przepompownia Sciekéw
Kessel Minilift g Przeglad serwisowy i kontrola otworu Kessel -
1.1 (pomieszczenie $mistnika wj Kessel 24 m-ce co 3 m-ce 18.05.2020 odpowietrzajgcego autoryzowany serwis
pom. technicznym)
2. Instalacje wentylacji i kiimatyzacji
Centrala wentylacyjna Save . 24 m-ce co 12 m-cy 06.08.2020 Przeglad serwisowy Autoryzowany serwis
2.1 VTR 700 L Systemair (np. Hydropol Dekor)
24 m-ce co 4 m-ce 06.06.2020 wymiana filtréw
Wentylatory kanalowe K 24 m<ce co 12 m-cy 06.08.2020 Przeglgd serwisowy _
22 152 M sileo, nagrzewnica Systemair Autoryzowany serwis
. kanatowa CB 125-1,8 230 ¥ (np. Hydropol Dekor)
\Y; 24 m-ce co 4 m-ce 06.06.2020 wymiana filtréw
Klimakonwektor Sabina
MTL 34, pompa ciepta Ixutorvzowany servis
23 Fujitsu - WOYG- Kiimatherm |24 m-ce co 6 m-cy 06.08.2020 Przeglad serwisowy n g dro }'D k !
112LHT+WGYG-140, . Hydropol Dekor)
jednostka wewngtrzna
Przeglady i serwisy instalacji i urzadzeti po stronie Najemcy
Okres gwarancji| Czestotliwosé . Podmiot
L.p. Rodzaj urzadzenia Producent/ udzielanej przez przegladéw Termin pierwszego Czynno$ci i obowigzki do wykonania wykonujacy
Wykonawca : przegladu 8
producenta serwisowych przeglad serwisowy |
Przepompownia ciekow
Kassel Minilift L Kontrola wzrokowa, sprawdzenie dzialania i :
1.1a (pomieszczenie $mietnika wi Kessel p4 m-ce raz na miesiac 18.05.2020 szczelnosci urzadzenia Najemea
pam. technicznym)
3. Instalacje elektryczne i telefoniczne
SSWIN (instalacj Obserwowaé i zabezpieczyt przed .
3.1 alarmow(al)s s SATEL 12 m-cy co 12 m-cy 21.04.2021|  wandalizmem, (proby zamalowania lub | Najemca
zastonigcia)
Obserwowaé i zabezpieczyé przed
3.2 CCTV IP 2Mpix (monitorig) |HQ SYSTEM |12 m-cy co 12 m-cy 21.04.2021| wandalizmem, (proby zamalowania lub  |Najemca
zaslonigcia)
Sprawdzi¢ temp. Obudowy rodzielnicy,
sprawdzi¢ otwieranie | zamykanie zamka .
33 Rozdzielnie elektryczne HAGER 24 m-ce co 12 m-cy 21.04.2021| drzwi, sprawdzié wazrokowo uszkodzenia |Najemca
mechaniczne, sprawdzié czy wszystkie
potgczenia sg pewnie wykonane, czy nie ma
uszkodzonych przewadéw
Szczegotowe ogledziny, sprawdzenie
urzgdzenia: 24 m-| €0 1? m-cy, dziatania urzgdzeli sterowania, sprawdzenie
ce, instalacje pomiary stanu oston | zamocowania urzqdzer hurtoryzowany serwis
34 Instalacja o$wistieniowa  |WAJDA zgodnie z umowg | elektryczne nie 21.04.2021 |oéwietlenia elektrycznego, badania kontrolne "':Yrma Wlé,d
do dnia i i natezenia oéwietlenia i jego zgodnodci z | (MP- Fi jda)
rzadziej niz co 5 )
21.04.2025 norma, wymiang uszkodzonych zrédet
lat $wiatta , czynnodci konserwacyjne i naprawy
zapewniajgce poprawgpracy urzadzen
C ia elektrycznego
- co 12 m-cy, Zwrécenie szczegdinej uwagi na
u”ﬁdzf""a-_ 24m- pomiary ¥ uszkodzenia mechaniczne przewodéw kabli
ce, instalacje . (uszkodzenie izolacji, uszkodzenia 2yt |Autoryzowany serwis
35 Instalacs elekiryczne WAJDA zgodnie z umowa e'ek‘r}@zﬁ? nie 21.04.2021 roboczych) Pomiary: rezystencii izolacji  |(np. Firma Wajda)
flo dnia rzadziej niz co 5 przewodéw odbornikéw przylaczonych na
21.04.2025 lat state, rezystancji izolacji linii zasilajacych,
sprawdzenia skuteczno$ci dziatania ochrany
przeciwporazeniowej
urzgdzenia: 24 m-| €0 1? m-cy,
e, instalacie pomiary o ! .
I S . Sprawdzenie ciggtosci polgczer oraz stanu | Najemca lub
3.6 Instalacja uziemiajgca WAJDA zgodnie z umowg | elektryczne nie 21.04.2021 technicznego autoryzowany serwis

* Najemca zobowigzany jest do kontrolowania poprawnosci dziatania urzadzeti i szczelnosci
instalacji, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidlowosci, zobowigzany jest do
niezwlocznego zgtoszenia usterki Wynajmujgcemu



